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Das Projekt

„Vorbereitung der 
Implementierung eines 
österreichischen 
Virtuellen Ökostrom 
Kraftwerkes“
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Anforderungen

Abbildung aller Elemente der Bilanzgruppe
Erzeuger
Verbraucher
Verträge

IT Einbindung in bestehende Strukturen
Fahrplananmeldung zum Systembetreiber
Zählerdaten vom Netzbetreiber
Marktanschluss

Prozessanschluss zu
flexible Erzeuger
flexible Verbraucher
wichtigsten statischen Erzeuger / Verbraucher

Applikationen zur Berechnung der Betriebsstrategien
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Bilanzgruppenabbildung

Biogasanlagen 
mit Gasspeicher

PV
 Gemessen

PV
 Gemessen

Kundenlast
Abschaltbar

Kundenlasten
Profil H0 – B1

KWKW
mit Schwellbetrieb

KWKW
Profil E0

PV
 Gemessen

PV 
 Profil E1

Biogasanlagen 
Profil E0

Biogasanlagen 
mit Gasspeicher

Fahrplan 
Zukauf Handel

Fahrplan 
Verkauf Handel

Fahrplan 
Ökostrom 

Import

Fahrplan 
Day Ahead 

Einkauf

Fahrplan 
Day Ahead 

Verkauf

Fahrplan
AE

Unterdeckung

Fahrplan
AE

Überdeckung

Wetterregionen
für 

Kundenlasten
und 

WKA / PV 
Anlagen

Legende:

AE ...  Ausgleichsenergie
WKA ...  Windkraftanlage
KWKW ... Kleinwasserkraft
PV ...  Photovoltaik

WKA 
Ökostrom 1WKA 

Ökostrom 1WKA 
Ökostrom 1WKA 

Ökostrom 1WKA 
Ökostrom 1

WKA 
Ökostrom 1

WKA 
Ökostrom 1WKA 

Ökostrom 1WKA
Gemessen 

WKA
Profil E0

Bilanzgruppenmodellierung Öko VKW

WKA 
Ökostrom 1WKA 

Ökostrom 1WKA 
Ökostrom 1

WKA 
Ökostrom 1

WKA 
Ökostrom 1WKA 

Ökostrom 1KWKW 
Gemessen

Kundenlast
Verlagerbar

Kundenlasten
Gemessen

Strom 
Bilanz-
knoten

Biogasanlagen 
Gemessen
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IT Einbindung

ADSL

Internet

DEMS System
VKW Leitstelle

- Datenerfassung / Archivierung
- Applikationen zur optimierten Betriebsführung
- Überwachung / Steuerung

Büro LAN

Firewall

Station 1 Station 2 Station n...

Wetterdaten
Fahrplanmeldungen

Zählerdaten
Märkte

IT Einbindung 
VKW Leitstelle

Datensicherung

E-Mail / 
FTP /

Internet
Arbeitsplatz 
Bilanzgruppenmanager
Energiehandel

Externe Systeme

Flexible / Wichtige Betriebsmittel
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Prozessanschluss

SINAUT Micro SC OPC Server
DEMS

GPRS

GPRS

GPRS

DER 
Controller 1

DER 
Controller 2

DER 
Controller n

S7 200MD720-3 

S7 200MD720-3 

S7 200MD720-3 

VKW Leitstelle

ADSL

InternetLAN

MicroWIN

Fernzugriff

GSM Modem

GSM / GPRS 
Service Provider

GSM

Leitstelle:
DEMS
SINAUT Micro SC (bis zu 256 Stationen)
- Zugriff auf Prozessvariablen über OPC Schnittstelle
- Drahtlose Kommunikation mit DER Controllern durch internes Routing

Anlagen:
SIMATIC S7 200 CPU 224XP
GSM/GPRS Modem MD720-3
GSM/GPRS Antenne ANT794-4MR

- Sicherer verschlüsselter Datentransfer zwischen Modem und SINAUT MICRO SC
- Benutzername und Password für GSM Zugriff
- Bis zu 3 Nummern für Fernzugriff möglich

Anlagen
Steuerung 1

Anlagen
Steuerung 2

Anlagen
Steuerung n

Ankopplung:
Digital I/O (Stati, Pulse, Kommandos)
Analog I/O (Meßwerte, Sollwerte)
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Applikationen

Gemessene / Prognostizierte Wetterdaten
z.B.: Temperatur, Windgeschwindigkeit

Kalender, Feiertage
Synthetische Last / Erzeugungsprofile

Historisch archivierte Daten von 
Verbrauchern,  regenerativen Erzeugern 

Prognose

Systemtopologie
Kenndaten der Einheiten

Vertragliche / Ökologische 
Randbedingungen, Preise 

Einsatzplanung

Optimierte Betriebsfahrpläne 
für alle flexiblen Einheiten

Aktuelle Leistung und Status der 
Einheiten, aktueller Energieinhalt der 

Speicher, aktuelle Leistungswerte und 
Schaltzustand der Verbraucher

Steuerung der Einheiten 
durch Fahrplanvorgaben

Bilanzgruppenregelung

Überwachung und Regelung 
der Bilanz / Übergabe auf 

geplante / vereinbarte Werte

Kenndaten der Einheiten

Überwachung und 
Sollwertberechnung für 
alle  flexiblen Einheiten

Prozess

Überwachung und Steuerung

Aktueller Energieaustausch
Leistung, Energiezählung, Schaltzustand

Zustand der Regelzone

Steuerung der Einheiten 
durch Sollwertvorgaben

und Start/Stopp Kommandos

Wetter
Erneuerbare Erzeugung

Verbrauch

Planungsfunktionen

Betriebsführungsfunktionen

Gemessene / Prognostizierte Wetterdaten
z.B.: Temperatur, Windgeschwindigkeit

Kalender, Feiertage
Synthetische Last / Erzeugungsprofile

Historisch archivierte Daten von 
Verbrauchern,  regenerativen Erzeugern 

Prognose

Systemtopologie
Kenndaten der Einheiten

Vertragliche / Ökologische 
Randbedingungen, Preise 

Einsatzplanung

Optimierte Betriebsfahrpläne 
für alle flexiblen Einheiten

Aktuelle Leistung und Status der 
Einheiten, aktueller Energieinhalt der 

Speicher, aktuelle Leistungswerte und 
Schaltzustand der Verbraucher

Steuerung der Einheiten 
durch Fahrplanvorgaben

Bilanzgruppenregelung

Überwachung und Regelung 
der Bilanz / Übergabe auf 

geplante / vereinbarte Werte

Kenndaten der Einheiten

Überwachung und 
Sollwertberechnung für 
alle  flexiblen Einheiten

Prozess

Überwachung und Steuerung

Aktueller Energieaustausch
Leistung, Energiezählung, Schaltzustand

Zustand der Regelzone

Steuerung der Einheiten 
durch Sollwertvorgaben

und Start/Stopp Kommandos

Wetter
Erneuerbare Erzeugung

Verbrauch

Planungsfunktionen

Betriebsführungsfunktionen
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Betriebsführungsstrategien

Durch entsprechende Parametrierung der Applikationen können 
unterschiedliche Betriebsführungsstrategien verfolgt werden:

Minimierung Ausgleichsenergiebedarf
Peak / Off Peak Verschiebung
Day Ahead Markt einbeziehen
Regelzonennachführung
Kombinationen der oben angeführten Strategien

Strategien mit heuristischem Ansatz (für speichernde Flexibilität)

Gegebenenfalls ist eine Preisprognose für Märkte 
(Day Ahead / Ausgleichsenergie) hilfreich bzw. vonnöten 
(als Entscheidungskriterium für nichtspeichernde Flexibilität)
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Thank you for your attention !


