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Ergebnisse der Tageslichtmessungen 
„Johann-Böhmstraße, Kapfenberg“ 

am 18. Jänner 2010 

 

 

 

 

 

Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 850 lux
2 150 lux
3 130 lux
4 1000 lux
5 660 lux
6 220 lux
7 180 lux

Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 270 lux
2 30 lux
3 165 lux
4 200 lux
5 75 lux
6 20 lux
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Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 170 lux
2 91 lux
3 20 lux
4 150 lux
5 56 lux
6 320 lux
7 450 lux

Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 1650 lux
2 350 lux
3 120 lux
4 470 lux
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Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 230 lux
2 90 lux
3 40 lux
4 20 lux
5 170 lux
6 75 lux
7 45 lux

Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 1200 lux
2 1200 lux
3 200 lux
4 150 lux
5 200 lux
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Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 110 lux

Messpunkt Beleuchtungsstärke
1 500 lux
2 120 lux
3 85 lux


